
Diagnóstico del proceso de filtración actual en el acueducto 

Chaparral y su optimización para la mejora de la calidad del agua

 

Introducción

La filtración es una etapa de suma

importancia en el proceso de

potabilización, esta contribuye

considerablemente para que el agua

cumpla los estándares de calidad definidos

en la Resolución 2115 de 2007, la

eficiencia del proceso depende

directamente de la calidad del filtro.

Considerando la influencia que tiene el

proceso de filtración en la PTAP, es

esencial realizar un análisis que deje en

consideración la utilización de los lechos

filtrantes actuales y el estado actual en el

que se encuentran.

Objetivos

Conclusiones
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Objetivo general
Diagnosticar el estado actual de los lechos de

filtrado en la planta de potabilización del

acueducto Chaparral para proponer acciones

de mejora.

Objetivos Específicos
Definir el estado actual de los lechos
de filtrado de la planta de
potabilización del acueducto
Chaparral.

Determinar la efectividad de los
lechos de filtrado a base de zeolita y
su aplicación para la planta de
potabilización del acueducto
Chaparral.

Estimar el costo beneficio de la
implementación de nuevos lechos de
filtrado en la Asociación de usuarios
del acueducto Chaparral.

Metodología

Resultados

1. Desgaste de arenas.

2. Perdida de aristas.

3. Lechos filtrantes colmatados

4. Analisis de laboratorio para muestra de agua
cruda.

 

El desgaste significativo en las

unidades internas de filtración está

entorpeciendo el proceso de

abastecimiento de los tanques de

almacenamiento.

Atendiendo al aspecto económico

costo beneficio se puede concluir que

los lechos filtrantes deben ser

reemplazados por unos nuevos lechos

filtrantes de gravas y arena.

Para mejorar la eficiencia en la

operación de la PTAP es importante

realizar una ampliación en las unidades

de filtración.
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Arenas de filtración nuevas VS Arenas de filtración con desgaste
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